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1. Standort  

 

1.1 Lage zu Gebäuden 

Die Baugrube darf einen Mindestabstand zu Gebäuden nicht unterschreiten. Der Tank darf nur 

überbaut werden, wenn die auftretenden Lasten nicht höher sind als die Verkehrslasten. 
 

1.2 Verkehrsverhältnisse 

Belastungsklasse A15 (z.B. Fußgänger, Radfahrer): keine besondere Ausstattung nötig.  

Belastungsklasse B (PKW, Kleinbus, max. Gesamtgewicht 3,5 t - max. Achslast 2,2 t): Siehe 

PKW Komplett Set I und II. Mindestabstand 600 mm zwischen Schulterhöhe Tank und Oberkante 

Fahrbahnbelag. 

Belastungsklassen D (LKW, max. Gesamtgewicht 40 t ï max. Achslast 11,5 t): Zwischenring 

nötig, weitere Information in Anleitung DORW2127.  sowie Kapitel 3 Bilder 10, 13 und 16. 

Mindestabstand 800 mm zwischen Schulterhöhe Tank und Oberkante Fahrbahnbelag. 
 

1.3 Bodenverhältnisse 

Die Tanks dürfen maximal bis zur  ĂSchulterhºheñ (siehe Abbildungen unter Punkt 4) in Grund-

/bzw. Schichtenwasser eintauchen. Die Erdüberdeckung muss mindestens halb so hoch sein wie 

die Eintauchtiefe im Grund-/Schichtenwasser. Bei geringerer Erdüberdeckung kann eine 

Auftriebssicherung angebracht werden. 
 

1.4 Hanglage 

Das Gelände ist auf Rutschungsgefahr des Erdreichs zu prüfen (DIN 1054 Ausgabe 1/2003, E 

DIN 4084 Ausgabe 11/2002) und gegebenenfalls mit einer Stützkonstruktion (z.B. einer Mauer) 

zu stabilisieren. Informationen dazu gibt es bei örtlichen Behörden und Baufirmen. 
 

1.5 Weitere Kriterien 

Vorhandene Leitungen, Rohre, Vegetation sowie andere Besonderheiten sind so zu 

berücksichtigen, dass Beeinträchtigungen und Gefährdungen vermieden werden. Die 

Erdüberdeckung ab Tankschulter (Kapitel 4) darf maximal 1,5 m betragen. 
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2. Installation 
 

2.1  Verfüllmaterial am Tank (Umhüllung, Bettung)  

Das Verfüllmaterial muss gut verdichtbar und wasserdurchlässig sein, eine feste Packung bilden 

und darf die Tankoberfläche nicht beschädigen. Wenn das Verfüllmaterial scharfkantige und/oder 

spitze Bestandteile enthält, ist die Tankwand durch eine Sandumhüllung zu schützen. 
 

Rundkornkies - unsere Empfehlung! 

Maximale Körnung 8/16 mm 

(alternativ z.B.: 12/16 mm oder 8/12 mm) 
 

Positive Eigenschaften 

¶ Gut zu verarbeiten 

¶ Kies ist weitestgehend selbstverdichtend  

¶ Vermeidung von Hohlräumen 

¶ Das Material wird lose geschüttet und verdichtet sich durch mechanisches Nachstochern 

insbesondere in den Durchzügen bei den Flachtanks und den unteren Zwickeln bei BlueLine II 

und NEO-Tanks 

¶ Leichter als Füllsand 

¶ Nimmt kein Wasser auf. Gute Ableitung von Stau- oder Schichtenwasser 

¶ Sehr hohe Stützkraft 

¶ Kann auch von Nicht-Fachleuten verbaut werden 
 

Anderes Verfüllmaterial kann im Einzelfall verwendet werden. Hierzu das technische Merkblatt 

DORW0100 ĂVerf¿llmaterial g¿ltig f¿r alle Premier Tech Aqua / REWATEC Behªlterñ.  

Siehe www.premiertechaqua.com 

  

2.2 Verfüllung außerhalb der Umhüllung des Tanks 

Es kann Aushub oder anderes Material verwendet werden, das ausreichend stabil und 

sickerfähig ist. 

2.3 Verfüll- Verdichtungsmethoden 

Die anzuwendenden Verfüll- und Verdichtungsmethoden sind in Kapitel 3 beschrieben 

(Installationsanleitung). 

Zu den nicht anzuwendenden Methoden gehört insbesondere das Einschlämmen. Es wird 

keine Verdichtung erreicht  und das Korngemisch entmischt sich, so dass keine stabile Packung 

entsteht.   

Tragschicht befahrbare Version: Es ist Gestein des Korngrößenbereichs 2/45 zu verwenden. 
 

2.4 Leitungen 

- Die Zulaufleitung sollte mit Gefälle zum Tank verlegt werden (>1%). 
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3. Installationsanleitungen 
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WICHTIG: Zu Beginn des Einbaus mit 500L 
Wasser befüllen.  
Danach Verfüllmaterial lagenweise um den 
Tank herum verdichten (siehe Bild 10, 11) 
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